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Serie kobling af strømforsyninger. 

For at øge udgangsspændingen (udgangsstrømmen ændres ikke). Hvis der ikke er nogen modsat rettet blokerings 

diode, skal man tilføje en ekstern blokerings diode for at undgå, at strømforsyningen bliver ødelagt ved start op.  

Spændingsområdet for den eksterne diode skal være større end V1 + V2 . 

 

 

    V1 

 

 

 

 

 

    V2 

 

 

PSU 

 

PSU 

 

230V AC 

230V AC 

Load 


